DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO 1% TRIMESTRE
CONCELHO DE MEDA
ZONA DE ABASTECIMENTO: CORNALHEIRA 2025
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se § verificagio da qualidade da dgua da rede publica, através de analises periddicas na
tornelra do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente {ERSAR - Entidade Reguladora dos
Servigos de Aguas e Residuos).
Valor Paramétrica (VP) Valares obtidos N2 N.2 Andlises (PCQA)
Anilises %* ®
Pardmetro (unidades) 5 Cumprimento Anilises
VP Unidade ini xi P do VP Previ Realizad: Had
VP
Escherichia coli (€. Coli) 0 N/100 ml 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 ml 0 0 o 100% 2 2 100%
Desinfetante residual — mg/ <0,05 0,83 0 — 2 2 100%
Cheiroa 25 2C 3 Fator de diluigéo <1 <1 a 100% 1 1 100%
Sabora 25 2C 3 Fator de diluigéo <1 <1 ] 100% 1 1 100%
pH 26,5e<9,5 Unidades pH 7.5 7.5 Q 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 uSicma 20 °C 124 124 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/l PtCo <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Turvagio 4 UNT 0,28 0,28 o 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/10C ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Nimero de colénias a 22 2C — Nfml 13 13 — — 1 1 100%
Nimero de coldnias a 36 2C — Niml —- -— 0 0 -
Clostridium perfringens 0 N/100 mi -- -- - 0 0 —
Aluminio 200 L/l Al s = 0 a .
Aménio 0,50 mgfl NH, — = —r ann 0 0 o
Antiménio 5,0 ug/t Sb — - - a 0 -
Arsénlo 10 ug/l As = 0 o =
Benzeno 1,0 pgh = o o e
|Benzo(a)pireno 0,010 gl — - 0 ¢ =
|saro 1,0 mal B — - by 0 0 =
Bromatos 10 Hgfl BrO, — 0 0 =
Cadmio 5,0 ugh Cd - 0 0 o
Cdlcio -— mg/l Ca e o 0
Carbono Organico Total {COT) — mg/l C == — 0 0
Cianetos 50 Mg/l CN — P a 0 =
Claretos 250 mg/l Cl = . - — 1] 0 =
Cloritos 0,7 mg/l CIO, <0,010 | <0,010 0 100% 1 1 100%
Cloratos 0,7 mgll ClO4 0,44 0,44 0 100% 1 1 100%
Chumbo 10 ug/l Pb - 1] 0 -
Cobre 2,0 mg/ Cu -— — es — 0 a e
Crémio 50 ugfl Cr — - — a o] s
1,2 ~ dicloroetano 3,0 ugh — ,ﬁ 0 0 e
Dureza total — mg/l CaCO, . e — 0 0 =
Ferro 200 poll Fe -— 0 0 —
Fluoretos 15 mg/l F —- —- 0 0 )
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiciicos (PAH): 0,10 pall - - 0 0 =
Benzo(b)fluoranteno — ug/ - - - - 0 Q P
Benzo{k)fluoranteno —_ ug/l s — = o 0 ] -
Benzo(ghi)perileno i ug/l — — o a 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pa/l - 0 0 .
Magnésio — mg/l Mg — -— == [ 0 o
Manganés 50 po/t Mn - = o 0 a )
Potdssio s/alter. Anormal mg K/L 1,1 1,1 100% 1 1 100%
Nitritos 0,50 malA NO, — i 0 ) N
Nitratos 50,00 mg/ NO, 1,6 1,6 0 100% 1 1 100%
Merciirio 1,0 ya/l Hg P | a 0 e
Niquel 20 gl Ni - — a 0 -
Oxlidabilidade 50 mg/l O, e e o — 0 0 -
Pesticidas - total 0,50 pg — o - o
Desetilterbutilazina 0,10 pan — - 0 0 —
Dimetenamida P 0,10 ugll — [i} 0 o
Terbutilazina 0,10 paf - Coo 0 a o5
Metribuzina 0,10 ug/l s 2 T v a 0 e
Tetracloroetano e Tricloroeteno: 10 pg/l — - a 0 1
Tetracloroeteno —_ Mg/l = s — 0 0 il
Tricloroeteno — ugh - i o [ 0 -
Trihalometanos - total {THM): 100 yan 0 0 -
Cloroférmil — pai - --- = 0 0 =
Bromoférmio — pg — 0 0 =
BrOnic = lel] = = 0 0 =
Dibromocl = g/ - [ - — - 0 0 =
Dose indicativa 0,10 mSv — 0 0 R
Alfa-Total 0,10 Ba/l = o = _— 0 0 =
Radio 500 Ba/l o 0 0 e
Urdinio 238 e B/l e = o 0 0 3
Urdnio 234 - Bg/l - s - — 0 0 sl
Rdio == B/l e g = 0 2 -
Palénio - Bg/ s — — 0 0 —
Seléni 10 pgll Se Z P 0 0
Sddio 200 mg/l Na — — - 0 0 —
Sulfatos 250 mg/l S04 e i = [ 0 o
Os resultados analiticos est3o em conformidade com as normas de qualidade es%a: em legislagdo em vigor.
Responsdvel: Vice-Presidente, Eng® César Flgueiredu/ " /




